
5.1.3 温湿度传感器

参考温湿度传感器使用手册，如下以某一厂家设备为例：温湿度传感器采用 MODBUS RTU
协议，设备地址 1，9600，n，1。

参照网关配置如下：

其中地址 0、1 分别代表温度寄存器、湿度寄存器，采集回来的值为原始十进制数值，真实

值请参考温湿度使用手册的倍率和正负数等方法计算，如值为

温度：2668/100=26.68
湿度：4056/100=40.56%
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